Hinweise zur Zusammenstellung der bendtigten Unterlagen

Allgemeines:

- Als ,1. Seite“ vor den Unterlagen der brandschutzrelevanten Gewerke ist eine Bestatigung
des Planers, der Bauleitung oder des Bauherren ,...zur vollstdndigen Umsetzung des
Brandschutzkonzeptes und der Auflagen aus dem Prufbericht® anzuordnen

- Nur wenn alle in der ,Liste der bendtigten Unterlagen* angekreuzten Unterlagen vollstandig
Ubergeben wurden, kann die Bescheinigung Brandschutz erteilt werden

- Die Unterlagen sind firmenweise zusammenzustellen. Fihrt eine Firma mehrere
brandschutzrelevante Gewerke aus, so sind die Unterlagen zusammenzuheften. Die
Nummerierung auf der Liste dient hierbei als Orientierung zur Reihenfolge

Bespiele fur die geforderte Zusammenstellung:

- 1. Seite — Bestatigung der Bauleitung, dass das Brandschutzkonzept sowie die Auflagen aus
den / dem Prifberichten / Prifbericht vollstandig umgesetzt wurden

- Gewerk — Brandschutz-/Rauchschutztiren, Feststellanlagen, Brandschutzverglasungen
o Errichtererklarung mit Auflistung aller brandschutzrelevanten Leistungen

(z.B. Nr. 1: Feuerschutztiren, Nr. 2: Rauchschutztiren, Nr. 7: Feststellanlagen, Nr. 8:
Brandschutzverglasung)

o erforderliche Unterlagen gemalR Liste zu Nr. 1: Feuerschutztiiren
o erforderliche Unterlagen gemaf Liste zu Nr. 2: Rauchschutztiiren

o erforderliche Unterlagen gemafl Liste zu Nr. 7: Feststellanlagen, einschlieRlich
Funktionsbestéatigung durch Errichter

o erforderliche Unterlagen gemalf Liste zu Nr. 8: Brandschutzverglasung
- Gewerk — Elektro
o Errichtererklarung mit Auflistung aller brandschutzrelevanten Leistungen

(z.B. Nr. 9: Allgemeine Elektroinstallation, Nr. 13: Brandschotte, Nr. 14: Hausalarm, Nr.
23: Blitzschutz, Nr. 24: Rauchabzug)

o Schriftliche Bestatigung, dass die Installation nach der Leitungsanlagenrichtlinie erfolgte
(Nr. 9)

erforderliche Unterlagen gemaf Liste zu Nr. 13: Brandschotte
erforderliche Unterlagen gemaR Liste zu Nr. 14: Hausalarm
erforderliche Unterlagen gemaf Liste zu Nr. 23: Blitzschutz

o erforderliche Unterlagen gemalf Liste zu Nr. 24: Rauchabzug
- alle weiteren Gewerke firmenweise analog der Beispiele zuvor

o O O

Was ist eine Errichtererklarung, was muss sie enthalten:
- Auf dem Briefpapier mit Briefkopf oder Schreiben mit Stempel der ausfiihrenden Firma
- Name und Standort des Bauvorhabens

- Auflistung aller brandschutzrelevanten Leistungen, auch mehrere

- Name (lesbar) und Unterschrift des verantwortlichen Fachbauleiters, Obermonteurs oder
Vorarbeiters der ausfiihrenden Firma

- Bei Haustechnikfirmen die Bestétigung, dass ,,... die Installation der Leitungsanlagen nach
Leitungsanlagenrichtlinie (LAR) und/oder nach Luftungsanlagenrichtline (LUAR)
erfolgte.”

- Eventuell zusatzlich geforderte Funktionsbestatigungen durch den Errichter
- Rechtsverbindliche Unterschrift (Firmeninhaber, GF, Prokurist oder Bevollmé&chtigter)

Was ist ein Verwendbarkeitsnachweis, worauf ist zu achten:

- Ein Verwendbarkeitsnachweis ist entweder eine ,,Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
(Ab2)“ ein ,,Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis (AbP)“ oder eine ,,Zustimmung
im Einzelfall (ZIE)*
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Hinweise zur Zusammenstellung der bendtigten Unterlagen

Er enthalt neben Zulassungs- oder Priifzeugnisnummer Hinweise zum Produkt und zur
Geltungsdauer (diese muss zum Zeitpunkt des Einbaus noch giiltig sein)

Es ist nur_das Deckblatt (erkennbar an Zulassungs- oder Priifzeugnisnummer sowie der
Benennung einer Geltungsdauer) zu Ubergeben, bei Verlangerungen der Geltungsdauer ist
nur das Deckblatt der aktuellsten Verlangerung tibergeben

Fur jeden Produkttyp mit der gleichen ,,AbZ“ oder ,AbP* ist fir diese jeweils nur einmal das
Deckblatt zu Ubergeben

Ausziige aus Produktkatalogen der Hersteller sowie Konformitatserklarungen der Hersteller
sind kein geeigneter Verwendbarkeitsnachweis

Was ist eine Ubereinstimmungsbestatiqung, worauf ist zu achten:

Mit der Ubereinstimmungsbestitigung dokumentiert der Errichter rechtsverbindlich den
zulassungs- oder prifzeugniskonformen Einbau des betreffenden Produktes fir das
betreffende Bauvorhaben

Ist durch Zulassungs- oder Prufzeugnisnummer eindeutig dem jeweiligen
Verwendbarkeitsnachweis zuzuordnen und direkt mit diesem (dahinter) zusammen zu heften.

Es ist das eingebaute Bauprodukt zu benennen (z.B. bei Zulassungen / Prifzeugnissen fir
mehrere Bauprodukte: z.B. feuerhemmende Wand, feuerbestandige Wand)

Das Herstellungsdatum / Montagedatum ist zu benennen (Angabe nur Montagejahr ist zu
ungenau; Angabe von Zeitraumen zuléssig: z.B. Mai — September 2014)

Es kann entweder das verschiedenen ,AbZ* o. ,AbP“ beiliegende Muster (vollstandig
ausgefillt) oder eine Ubereinstimmungsbestéatigung auf dem Briefpapier der ausfiihrenden
Firma mit den genannten Angaben lbergeben werden

Qbereinstimmungszertifikate oder Werksbescheinigungen des Herstellers sind Kkeine
Ubereinstimmungsbestéatigung des Errichters

Was ist eine ,,.Sachverstandigenabnahme nach ,,Technischer Prifverordnung*:

Abnahmen ,Sicherheitsrelevanter Anlagen® wie Brandmeldeanlagen, Sprinkleranlagen,
Sicherheitsbeleuchtung, Rauch- und Warmeabzugsanlagen o.a. durch TUV, DEKRA oder
freien, zugelassenen Sachverstéandigen wenn dies im Prifbericht gefordert wird

Die Protokolle der Sachverstandigenabnahmen sind unmittelbar hinter der Errichter- und
Fachbauleitererklarung sowie den Verwendbarkeitsnachweisen mit
Ubereinstimmungsbestatigungen des jeweiligen Gewerkes, dass die ,Sicherheitsrelevante
Anlage“ errichtet hat, einzuordnen

Wurden in den Abnahmen Mangel festgestellt, ist fur diese, soweit keine Nachabnahme
durch den Sachverstandigen gefordert wird, eine schriftliche Bestatigung der Errichterfirma
zur vollstandigen Abstellung aller Mangel aus der Abnahme beizufligen

Was ist eine ,,Funktionsbestéitiqung durch den Errichter‘:

Fur alle ,Sicherheitsrelevanten Anlagen® wie Feststellanlagen, Blitzschutzanlage,
Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Rauch- und Warmeabzugsanlagen usw. ist,
soweit im Prifbericht keine Sachverstandigenabnahme gefordert wird, durch den Errichter die
mangelfreie Funktion der Anlagen schriftlich zu bestatigen

Die Bestatigung sollte (aus Platzgriinden) ,formlos“ auf der Errichter- und
Fachbauleitererklarung erfolgen z. B. ,... das alle eingebauten Feststellanlagen gepruft
wurden und funktionieren.“ oder ,... das die Akkugepufferten Fluchtwegleuchten geprift
wurden und funktionieren.” oder ,,...das die Blitzschutzanlage geprift wurde und funktioniert.*
usw.

Was ist ein ,,Loschwassernachweis‘:
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Fur alle BV wird im Brandschutzkonzept bzw. in den Auflagen des Prufberichtes eine
bestimmte Léschwassermenge in ... m¥h fur die Dauer von 2 h gefordert
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Dieser Léschwassernachweis ist, wenn gefordert, zwingen zu erbringen, hier sind eindeutige
Bestatigung mit Angabe der im Normalfall zur Verfligung stehenden Léschwassermenge des
zustandigen Versorgers, der Gemeinde oder evtl. der Feuerwehr vorzulegen

Sollten keine Angaben zur Leistung der im Umkreis von 300 m liegenden Hydranten zur
Verfugung stehen, sind durch den Bauherren entsprechende (eventuell kostenpflichtige)
Hydrantenmessungen zu ibergeben

Sollten die zur Verfiigung stehenden Angaben oder die Messungen deutliche Abweichungen
zur geforderten Léschwassermenge haben, muss fur die fehlende Menge eine dauerhafte
Bevorratung (Teich, Zisterne o. &.) durch den Bauherren geschaffen und nachgewiesen
werden (Volumenberechnung)

Sonstige Bestatigungen, Nachweise und Unterlagen:
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Wird im Brandschutzkonzept oder im Prifbericht gefordert, dass Flucht- und
Rettungswegplane auszuhéngen sind, so ist durch den Betreiber, Eigentiimer oder Bauleitung
schriftlich zu bestétigen, dass diese im Objekt ausgehangen wurden.

Wird im Brandschutzkonzept oder im Prifbericht gefordert, dass eine Brandschutzordnung zu
erstellen ist, ist durch den Betreiber oder Eigentumer schriftlich zu bestatigen, dass ,,... eine
Brandschutzordnung erstellt wurde und das die Mitarbeiter regelméaRig, aktenkundig dariiber
belehrt werden.*

Wird im Brandschutzkonzept oder im Prifbericht gefordert, dass ein Feuerwehrplan in
Abstimmung mit der zustandigen Brandschutzdienststelle zu erstellen ist, ist ein Nachweis zur
erbringen, dass dieser an die zustandige Brandschutzdienstelle (bergeben wurde
(Empfangsbestatigung durch die Brandschutzdienststelle)

Weder Brandschutzordnung noch Feuerwehrplan oder Flucht- und Rettungswegplane sind in
Papierform zu ubergeben

Schriftliche Bestéatigung, dass die Fertigstellung von Leistungen, die zum letzten Ortstermin
noch nicht fertig gestellt waren, durch den Planer, die Bauleitung oder den Bauherren
schriftlich (z. B. auf der der allgemeinen Erklarung zur Umsetzung des Brandschutzkonzepts
und der Auflagen aus dem Prifbericht) bestéatigt werden
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